
Parameter	 Ergebnis		  Einheit	 Grenzwert
	 Weitersdorf	 Alte Veste

Calzium	 85	 53	 mg/l	 --
Chlorid	 41	 37	 mg/l	 250
Eisen	 <0,01	 <0,01	 mg/l	 0,20
Fluorid	 0,5	 <0,2	 mg/l	 1,5
Kalium	 13	 4,5	 mg/l	 --
Magnesium	 46	 32	 mg/l	 --
Mangan	 < 0,01	 <0,01	 mg/l	 0,05
Natrium	 19	 11	 mg/l	 200
Nitrat	 2	 10	 mg/l	 50
Sulfat	 61	 31	 mg/l	 250
Sauerstoff	 7,7	 11,5	 mg/l	 --
Leitfähigkeit bei 25°	 865	 580	 μS/cm	 2790
pH - Wert	 7,47	 7,85		  6,5 - 9,5
Gesamthärte	 22,5	 14,8	 °dH

Härtebereich gem. § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes: hart
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